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Expériences	GreenWatch
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La	gestion	active	et	locale	des	injections	et	des	prélèvements	
sur	le	réseau	de	distribution	est	désormais	possible	en	BT	

PRMSL	–	2016-10-15	–	RST	n°7	
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T7.5.	Test	de	l’outil	de	commande	

Structuration	et	développement	des	protocoles	de	communication	

Pour	rappel,	 la	 figure	ci-dessous	montre	 l’infrastructure	à	mettre	en	place	par	GreenWatch	pour	 le	
déploiement	de	la	solution	‘Pilotage	des	onduleurs’.	
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Figure	35.	Infrastructure	IT	de	l’outil	‘Pilotage	des	onduleurs’	
	

L’infrastructure	 est	 divisée	 en	 deux	 parties	 bien	 distinctes	 :	 la	 plateforme	 locale	 et	 la	 plateforme	
centrale.	Elles	sont	reliées	aujourd’hui	au	travers	d’une	communication	GPRS.	

La	 plateforme	 locale	 est	 composée	 d’une	 passerelle	 de	 communication	 (Gateway	 GWio),	
physiquement	installée	chez	le	client	et	reliée	à	l’onduleur	PV	par	une	connexion	câblée	au	travers	des	
ports	série	485.	Le	Gateway	héberge	les	protocoles	de	communication	permettant	la	communication	
avec	 les	 onduleurs	 et	 l’algorithme	de	 contrôle	permettant	 de	 calculer	 dynamiquement	 le	 point	 de	
fonctionnement	qui	convient	à	chaque	instant.	Le	Gateway	dispose	également	d’une	base	de	données	
locale	permettant	le	stockage	temporaire	des	variables	mesurées.	

La	plateforme	centrale	est	composée	d’un	ensemble	de	serveurs	distribués	en	différents	data-centers	
et	avec	réplique	et	traitement	de	données	en	temps	réel.	Cette	plateforme	héberge	 l’historique	de	
données	rapatriées	de	l’ensemble	de	clients.	Les	données	sont	structurées	selon	les	schémas	présentés	
dans	le	WP5.	Cette	plateforme	centrale	loge	également	les	interfaces	permettant	la	visualisation	des	
données	après	leur	traitement.	

Le	travail	de	GreenWatch	pendant	le	septième	semestre	s’est	concentré	d’une	part	sur	l’amélioration	
des	protocoles	et	algorithmes	dans	le	Gateway	en	partenariat	avec	l’ULB-BEAMS	et	d’autre	part	sur	le	
suivi	du	monitoring	mis	en	place	sur	les	dix	installations	de	test.	

	 	

Diverses	options	technologiques	sont	disponibles	et	testées
en	lien	notamment	avec	l’émergence	des	compteurs	
communicants.



Expériences	GreenWatch
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Exemple (PREMASOL)
Campagne de tests en cours (gestion des surtensions)

à La production décentralisée en BT devrait conduire à une
meilleure utilisation du réseau de distribution voire à en
réduire les coûts d’utilisation.



Analyse	proposition	de	la	CWaPE
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1. Notion	de	« contribution	équitable » des	prosumers

2. Absence	de	différenciation	de	la	tarification	en	fonction	
de	la	technologie	et de	la	date	de	mise	en	service

3. Notion	d’autoconsommation (instantanée)



Une	« contribution	équitable »	des	prosumers
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L’article	16	de	la	Directive	2009/28/CE	prévoit	que	:	

« Les Etats membres veillent à ce que les tarifs imputés par les
gestionnaires de réseaux de transport et de distribution pour le
transport et la distribution de l’électricité provenant
d’installations utilisant des sources d’énergie renouvelable
tiennent compte des réductions de coût réalisables grâce au
raccordement de l’installation au réseau.

Ces réductions de coût peuvent découler de l’utilisation directe
du réseau basse tension.»



Une	« contribution	équitable »	des	prosumers
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Exemple	: http://www.pvparity.eu

 

 

 

Direct Costs Analysis related to Grid Impacts of Photovoltaics 
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between 0.25% and 0.75% depending on 
the characteristics of the distribution 
networks and the penetration level of PV. 
The impact of PV on losses for rural 
networks tends to be higher compared to 
the loss reduction in urban networks due 
to the length and circuit characteristics of 
both networks. 

Increasing PV penetration up to a certain 
level will reduce the losses; however 
there is a point where further increase in 
PV capacity will start increasing the 
losses due to increased reverse power 
flows in the system. This point is reached 
when PV penetration level is around 8% - 
10%. Figure 15 shows the impact on 
losses of increased PV deployment in 
distribution networks in Germany, Spain, 
France, Italy, and the UK with and without 
DR. 

The results of our analysis on all 
European countries are illustrated in 

Figure 16. Similar patterns can be 
observed. It can be concluded that at the 
current installed capacity of PV until 
2020, where the penetration level is still 
far below 10%, PV contributes to losses 
reduction in distribution networks.    

With the assumption that the cost of 
losses is €50/MWh, the savings that PV 
can bring at 2% penetration level are 
between €2.5/MWh and €5.5/MWh. The 
savings reduce as the PV penetration 
level increases. At 18% penetration level, 
the losses may have increased. This is 
illustrated in Figure 17. 

With DR, the savings in losses improve 
as DR enhances the self-consumption 
that leads to loss reduction. At 2% 
penetration level, the savings vary 
between €2.5/MWh and €7.5/MWh with 
Italy has experienced the largest 
improvement. This is depicted in Figure 
18. 

 

Figure 15 Impact of increased PV penetration on distribution network losses in Germany, Spain, France, Italy 
and the UK 

 

Le	taux	de	pénétration	actuel	en	Wallonie	est	de	8..10%



Une	« contribution	équitable »	des	prosumers
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L’impact	de	la	production	décentralisée	en	BT	sur	les	coûts	de	
distribution	et	de	transport	varie	fortement	en	fonction	de	
paramètres	locaux	:

o Taille	de	l’installation
o Climat	(adéquation	production/besoin)
o Configuration	locale	des	réseaux	(urbain,	rural,	etc.)
o Taux	de	pénétration	de	la	production	décentralisée

Des	études	spécifiques	à	la	Wallonie	ont-elles été	réalisées	pour	
quantifier	ces	impacts	?



Une	« contribution	équitable »	des	prosumers
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• Le	tarif	prosumer	proposé	par	la	CWaPE	repose	sur	le	principe	
d’application	d’un « tarif	de	prélèvement	BT »	à	l’électricité	
brute	prélevée	(mesurée	ou	estimée	forfaitairement).

• Le	« tarif	de	prélèvement	BT »	proposé	par	la	CWaPE	est	
constitué	:

1. De	toutes	les	composantes	(utilisation	du	réseau,	OSP,	
surcharge)	du	tarif	périodique	de	distribution	de	
l’électricité	(annexe	9)	

2. De	toutes	les	composantes	(utilisation	du	réseau,	OSP,	
surcharge)	du	tarif	périodique	pour	la	refacturation	des	
charges	d'utilisation	du	réseau	de	transport	(annexe	10)



Une	« contribution	équitable »	des	prosumers
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Premier	constat	:

à Les	impacts	sur	la	distribution	ou	le	transport	imputables	à	la	
production	décentralisées	en	BT	ne	sont	pas	pris	en	compte	
dans	le	« tarif	de	prélèvement	BT »	proposé	par	la	CWaPE.

àAbsence	d’études	permettant	de	motiver	ce	choix.

à L’article	16	de	la	directive	2009/28/CE	n’est	pas	respecté.



Une	« contribution	équitable »	des	prosumers
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Deuxième	constat	:

• Les	composantes du	« tarif	de	prélèvement	BT »	proposé	par	
la	CWaPE portent	non	seulement	sur	l’utilisation	du	réseau	
mais	également	les	OSP	et	les	surcharges

• Ces	composantes	sont	répercutées	intégralement	sur	les	
« prosumers »	alors	que	certaines	catégories	d’utilisateur	du	
réseau	ne	contribuent	que	partiellement	à	ces	composantes.

• La	CWaPE peut-elle	motiver	ce	choix	?



Un	« tarif	prosumer »	non	différencié
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Le	tarif	forfaitaire	proposé	par	la	CWaPE est	basé	sur	la	
filière	solaire	PV	:

 

46 

Le tarif capacitaire applicable aux prosumers doit être établi de manière à ce qu’il génère, sur une base 
annuelle, un coût similaire, dans le chef du prosumer, aux coûts qui seraient générés si les tarifs de 
prélèvement  d’électricité  sur  le  réseau  de  distribution  et  les  tarifs  de  refacturation  des  coûts 
d’utilisation du réseau de transport sur le réseau basse tension étaient appliqués aux volumes (kWh) 
non  autoconsommés  produits  par  l’installation  de  production,  en  considérant  un  pourcentage 
forfaitaire d’autoconsommation de 37%9 et une production de 950 kWh par an par kWe.  
 

	 	 	 	 	 é	 	 1 37% 	 é è 	 	 ⁄
	 	 é 	 		

 

Un  prosumer,  pour  autant  qu’il  dispose  d’un  compteur  réseau  permettant  d’enregistrer  ses 
prélèvements réels d’énergie active brute sur le réseau, peut faire le choix chez son gestionnaire de 
réseau de distribution d’une tarification de réseau applicable sur  la base de ses prélèvements bruts 
mesurés10. Dans ce cas, le tarif capacitaire visé à l’article 64, § 2, b), ci‐dessus ne s’applique pas.  

§ 3. Le terme fixe est exprimé en EUR/an et varie en fonction du niveau de tension auquel est raccordé 
l’utilisateur de réseau. 

§ 4. Le terme proportionnel est exprimé en EUR/kWh et est fonction de l’énergie active prélevée par 
l’utilisateur du réseau sur le réseau de distribution et de la période tarifaire (heures normales/heures 
pleines/heures creuses/Exclusif de nuit). Il varie également en fonction du niveau de tension auquel 
est raccordé l’utilisateur de réseau.   

Article 65. § 1er. Le  tarif pour  les obligations de service public est exprimé en EUR/kWh et est 
fonction de l’énergie active prélevée par l’utilisateur de réseau sur le réseau de distribution.  

§ 2. Pour les niveaux de tension T‐MT, MT et T‐BT, ce tarif couvre les charges nettes liées à l’obligation 
de  service  public  imposée  aux  gestionnaires  de  réseau  de  distribution  en  termes  d’entretien  et 
d’amélioration de  l’efficacité énergétique des  installations d’éclairage public et qui sont  imputables 
respectivement à ces niveaux de tension.  
 
§ 3. Pour le niveau de tension BT, le tarif couvre l’ensemble des charges et produits relatifs à l’exécution 
des obligations de service public imposées par une autorité compétente et incombant au gestionnaire 
de réseau de distribution, déduction faite des coûts déjà affectés aux niveaux de tension supérieurs.  
 

Article 66. Le tarif pour les surcharges est exprimé en EUR/kWh et est fonction de l’énergie active 
prélevée par l’utilisateur de réseau sur le réseau de distribution. Il peut varier en fonction du niveau 
de tension auquel est raccordé l’utilisateur de réseau. Ce tarif est fractionné comme suit :  

1° la redevance de voirie : ce tarif couvre strictement les charges visées à l’article 12, 7°, de 
la présente méthodologie ; 

                                                            
9  Pourcentage d’autoconsommation établi par la CWaPE sur base des meilleures informations 

communiquées par les gestionnaires de réseaux de distribution. 
10  La  CWaPE  se  réserve  le  droit  de  modifier  l’article  64,  §  2,  actuellement  en  projet,  en  fonction  des 

enseignements de  l’arrêt qui sera prochainement  rendu par  la Cour de cassation sur  le pourvoi  introduit 
contre  l’arrêt  de  la  douzième  chambre  de  la  Cour  d’appel  de  Liège  prononcé  le  30  juin  2015  (n° 
2014/RG/1419)  

Avec		Volume	produit	estimé	=	Pend	(kWe)	x	950	heures/an

• Quid	des	installations	qui	relèvent	des	autres	filières	(hydraulique,	
biomasse,	cogénération)	?	Validité	estimation	du	volume	de	
production	et	du	niveau	d’autoconsommation	?

• Quid	des	pertes	de	production	dues	au	vieillissement des	
installations	solaires	PV	?



Un	« tarif	prosumer »	non	différencié
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Un	niveau	d’autoconsommation	forfaitaire	indépendant	de	la	taille	
et	de	la	filière	?

• Une	valeur	unique	de	37%	établie	par	la	CWaPE sur	base	des	
« meilleurs	informations	communiquées	par	les	GRD ».	Ces	
informations	sont-elles	disponibles	?

• Plusieurs	valeurs	forfaitaires	différentes	pourraient	toutefois	être	
considérées	en	fonction	de	la	taille	de	l’installation	ou	de	la	classe	
de	puissance	(ex	:	100%	≤	3	kVA)

• La	CWaPE peut-elle	motiver	son	choix	de	ne	retenir	qu’une	seule	
valeur	indépendante	de	la	taille	de	l’installation	et	de	la	filière	?



Un	« tarif	prosumer »	non	différencié
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Différenciation	selon	la	date	de	mise	en	service

Pourquoi	ne	pas	limiter	l’application	d’un	tarif	prosumer aux	
« nouvelles »	installations	?

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

M
W

Projection	évolution	du	parc	solaire	PV	en	BT	en	Wallonie

NOUVELLES	INSTALLATIONS

SOLWATT



Un	« tarif	prosumer »	non	différencié
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L’article	4	§2	16° du	décret	tarification	
du	19	janvier	2017	prévoit	la	disposition	suivante	:

	« 	les	tarifs	pour	l’uNlisaNon	d’un	réseau	de	distribuNon,	

applicables	à	des	unités	de	production,	peuvent	être	différenciés	

selon	la	technologie	de	ces	unités	et	leur	date	de	mise	en	

service. »

La	CWaPE peut-elle	motiver	son	choix	de	ne	pas	appliquer	cette	
disposition	décrétale	dans	le	cadre	du	« tarif	prosumer »	?

Quid	de	l’impact	sur	le	calcul	du	facteur	k	des	installations	SOLWATT?



Une	notion	d’autoconsommation	à	clarifier
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L’article	66	de	la	proposition	de	la	CWaPE	prévoit	la	disposition	
suivante	:

« Un	prosumer,	pour	autant	qu’il	dispose	d’un	compteur	réseau	

permettant	d’enregistrer	ses	prélèvements	réels	d’énergie	active	

brute	sur	le	réseau,	peut	faire	le	choix	chez	son	gestionnaire	de	

réseau	de	distribution	d’une	tarification	de	réseau	applicable	sur	la	

base	de	ses	prélèvements	bruts	mesurés.	

Dans	ce	cas,	le	tarif	capacitaire	visé	à	l’article	64,	§	2,	b),	ci-dessus	

ne	s’applique	pas. »



Qu’entend-on	pas		«auto-consommation »	?
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Quelle	est	la	période	considérée	?

Avec	les	compteurs	« double	sens »	placés	actuellement	par	les	
GRD,	seules	les	quantités	produites	et	consommées	de	manière	
synchrone	(autoconsommation	instantanée)	seraient	exonérées	
d’une	tarification	de	réseau	dans	la	proposition	de	la	CWaPE.

Avec	les	futurs	compteurs	« intelligents »,	les	flux	réels	injectés	et	
prélevés	pourraient	faire	l’objet	d’une	compensation	quart-horaire	
(comme	en	HT)	et	par	conséquent	seuls	les	flux	de	prélèvement	
net	mesurés	sur	base	quart-horaire	seraient	soumis	à	une	
tarification	de	réseau.

La	CWaPE peut-elle	clarifier	son	approche	en	la	matière	?



Principales	remarques
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1. Pourquoi la « contribution équitable » des prosumers
proposée ne prend pas en compte les réductions de coûts
qui peuvent découler de l’utilisation directe du réseau
basse tension comme le prévoit la Directive 2009/28/CE ?

2. Pourquoi proposer un « tarif prosumer » non différencié
en fonction de la date de mise en service et de la
technologie comme le permet le Décret tarification ?

3. Pourquoi dans le cas d’un comptage « double sens »
imposer une compensation instantanée/synchrone alors
qu’une compensation quart-horaire est autorisée en HT
selon le RTD ?



Quelques	propositions
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1. Stimuler l’autoconsommation pour toutes les nouvelles
installations (QUALIWATT et à venir)

• Tarification non dissuasive pour le changement de
compteur

ou
• Placement à charge du GRD

2. Limiter la contribution des prosumers à la tranche de
puissance supérieure à 3 kVA.

3. Permettre la compensation quart-horaire



Olivier Squilbin
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osquilbin@greenwatch.be
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